
Приказ Минэнерго России от 29.11.2016 № 1256
(в рсд. Приказа Минэнерго России от 14.06.2023 № 399)

Форма 13.1. Расчет показателя средней продолжительности 
прекращения передачи электрической энергии потребителям 
услуг и показателя средней частоты прекращений передачи 

электрической энергии потребителям услуг 
сетевой организации, долгосрочный

период регулирования которой начинается с 2024 года

ООО "Трансэнерго"
Наименование сетевой организации

2025 год

№ 
п/п Наименование составляющей показателя Метод определения

1 Число точек поставки сетевой организации за расчетный период 
регулирования, в том числе по уровням напряжения, шт.:

В соответствии с заключенными договорами об оказании 
услуг по передаче электрической энергии

3 556

1.1 ВН (110 кВ и выше), шт. 17

1.2 СН1 (27,5 - 60 кВ), шт. 0

1.3 СН2(1 -20 кВ), шт. 259

1.4 НН (до 1 кВ), шт. 3 280

2
Показатель средней продолжительности прекращений передачи 

электрической энергии на
точку поставки по уровню напряжения ВН (Пмищн), ч

Отношение суммы произведений по столбцу 9 и столбцу 17 образца формы 8.1 и значения 
подпункта 1.1 образца

формы 1.3.1
столбец 9 • столбец п) / подпункт 1.1 образца формы 1.3.1)

0
При этом учитываются только события, по которым 

значения в столбце 8 равны «В», а в столбце 27 равны «1»

3
Показатель средней продолжительности прекращений передачи 

электрической энергии на
точку поставки по уровню напряжения CHI (nsaidiCHi), ч

Отношение суммы произведений по столбцу 9 и столбцу 18 образца формы 8.1 и значения 
подпункта 1.2 образца 

формы 1.3.1
(“ столбец 9 ’столбец 1в) / подпункт 1.2 образца формы 1.3.1)

0
При этом учитываются только события, по которым 

значения в столбце 8 равны «В», а в столбце 27 равны «1»

4
Показатель средней продолжительности прекращений передачи 

электрической энергии на
точку поставки по уровню напряжения СН2 (nsaidicH2), ч

Отношение суммы произведений по столбцу 9 и столбцу 19 образца формы 8.1 и значения 
подпункта 1.3 образца 

формы 1.3.1
столбец 9 * столбец 19) / подпункт 1.3 образца формы 1.3.1)

032973
При этом учитываются только события, по которым 

значения в столбце 8 равны «В», а в столбце 27 равны «1»

5
Показатель средней продолжительности прекращений передачи 

электрической энергии на
точку поставки по уровню напряжения НН (nsaidiHH), ч

Отношение суммы произведений по столбцу 9 и столбцу 20 образца формы 8.1 и значения 
подпункта 1.4 образца 

формы 1.3.1
столбец 9 * столбец 2о) / подпункт 1.4 образца формы 1.3.1)

0,16889
При этом учитываются только события, по которым 

значения в столбце 8 равны «В», а в столбце 27 равны «1»

6
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической 

энергии на
точку поставки по уровню напряжения ВН (HsaifiBH), шт.

Отношение суммы по столбцу 17 образца формы 8.1 
и значения подпункта 1.1 образца формы 1.3.1

столбец 17 образца формы 8.1 / подпункт 1.1 образца формы 1.3.1)

0
При этом учитываются только события, по которым 

значения в столбце 8 равны «В», а в столбце 'll равны «1»

7
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической 

энергии на
точку поставки по уровню напряжения CHI (HsaifiCH1), шт.

Отношение суммы по столбцу 18 образца формы 8.1 
и значения подпункта 1.2 образца формы 1.3.1

столбец 18 образца формы 8.1 / подпункт 1.2 образца формы 1.3.1)

0
При этом учитываются только события, по которым 

значения в столбце 8 равны «В», а в столбце 27 равны «1»

8
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической 

энергии на
точку поставки по уровню напряжения СН2 (nsaifiCH2), шт.

Отношение суммы по столбцу 19 образца формы 8.1 
и значения подпункта 1.3 образца формы 1.3.1

(■£ столбец 19 образца формы 8.1 / подпункт 1.3 образца формы 1.3.1)

0,05019
При этом учитываются только события, по которым 

значения в столбце 8 равны «В», а в столбце 27 равны «1»

9
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической 

энергии на
точку поставки по уровню напряжения НН (nsaifiHH), шт.

Отношение суммы по столбцу 20 образца формы 8.1 
и значения подпункта 1.4 образца формы 1.3.1

(2« столбец 20 образца формы 8.1 / подпункт 1.4 образца формы 1.3.1)

0,04482
При этом учитываются только события, по которым 

значения в столбце 8 равны «В», а в столбце 27 равны «1»

Исполнительный директор 
(по доверенности б/н от 01.01.2026г.)

Е.М. Зотова



Приказ Минэнерго России от 29.11.2016 № 1256

(в ред. Приказа Минэнерго России от 14.06.2023 № 399)

Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках

__________ ООО "Трансэнерго"__________
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)

2025 год

№ 
п/п

Характеристики и (или) условия 
деятельности сетевой организации 1 Значение характеристики Наименование и реквизиты подтверждающих документов 

(в том числе внутренних документов сетевой организации)

1
Протяженность линий 
электропередачи 
в одно цепном выражении (ЛЭП), км

355,84

Договор купли-продажи, № 007/КП-22, заключенный между заключенный между ООО "Дальневосточная 
электро-сетевая компания" и ООО 'Трансэнерго"; Договор безвозмездного пользования № 224 от 
18.05.2020г., заключенный между Департаментом муниципальной собственности Администрации г. 
Хабаровска и ООО 'Трансэнерго" ; Договор безвозмездного пользования № 232 от 06.08.2020г,, 
заключенный между Департаментом муниципальной собственности Администрации г. Хабаровска и 
ООО 'Трансэнерго" ; Договор безвозмездного пользования № 11/24 от 23.09.2024г., заключенный между 
Департаментом муниципальной собственности Администрации г. Хабаровска и ООО 'Трансэнерго", 
Договор купли-продажи № 022/КП-2025 от 26.09.2025 с ООО ’ТЭС".
Приказы о вводе в эксплуатацию энергообъектов.

1.1
Протяженность кабельных линий 
электропередачи в одноцепном 
выражении, км

135,38

Договор купли-продажи, № 007/КП-22, заключенный между заключенный между ООО "Дальневосточная 
электро-сетевая компания" и ООО 'Трансэнерго"; Договор безвозмездного пользования № 224 от 
18.05.2020г., заключенный между Департаментом муниципальной собственности Администрации г.
Хабаровска и ООО 'Трансэнерго" ; Договор безвозмездного пользования № 232 от 06.08.2020г., 
заключенный между Департаментом муниципальной собственности Администрации г. Хабаровска и 
ООО 'Трансэнерго" ; Договор безвозмездного пользования № 11/24 от 23.09.2024г., заключенный между 
Департаментом муниципальной собственности Администрации г. Хабаровска и ООО 'Трансэнерго", 
Договор купли-продажи № 022/КП-2025 от 26.09.2025 с ООО "ТЭС".
Приказы о вводе в эксплуатацию энергообъектов.

2

Доля кабельных линий 
электропередачи 
в одноцепном выражении от общей 
протяженности линий 
электропередачи 
(Доля КЛ), %

(п. 1.1/п. 1)

38,04

-

3 Максимальной за год число точек 
поставки, шт. 3 556 (значение из формы п. 1 формы 1.3 приложения 1 к методическим указаниям)

4
Число разъединителей и 
выключателей, шт. 439

5 Средняя летняя температура, °C 19 Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. 2018

6
Номер группы (ш) территориальной 
сетевой организации по показателю 
nsaidi

6

Форма 9.1 МУ, утвержденных Приказом Министерства Энергетики РФ № 1256 от 29.11.2016г. "Об 
утверждении Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и 
оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) 
электрической сетью и территориальных сетевых организаций"

7
Номер группы (т) территориальной 
сетевой организации по показателю 
nsaifi

6

Форма 9.2 МУ, утвержденных Приказом Министерства Энергетики РФ № 1256 от 29.11.2016г. "Об 
утверждении Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и 
оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) 
электрической сетью и территориальных сетевых организаций"

Исполнительный директор __ / / у/ Е.М. Зотова
(по доверенности б/н от 01.01.2026 г.) ( / /

Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как 
отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;

Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт..

Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики 
субъектов Российской Федерации".



Приказ Минэнерго России от 29.11.2016 № 1256
(в ред. Приказа Минэнерго России от 14.06.2023 № 399)

Форма 8.3.1. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых 
организаций и организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, долгосрочный 

период регулирования которых начинается с 2024 года

ООО "Трансэнерго"
Наименование сетевой организации

2025 год

№ 
п/п Наименование составляющей показателя Метод определения

1

Максимальное за расчетный период 
регулирования число точек поставки сетевой 
организации, шт., в том числе 
в разбивке по уровням напряжения:

В соответствии с заключенными договорами 
по передаче электрической энергии

3 556

1.1 ВН (110 кВ и выше), шт.
В соответствии с заключенными договорами 

по передаче электрической энергии
17

1.2 СН-1 (35 кВ), шт.
В соответствии с заключенными договорами 

по передаче электрической энергии 
0

1.3 СН-2 (6 - 20 кВ), шт.
В соответствии с заключенными договорами 

по передаче электрической энергии
259

1.4 НН (до 1 кВ), шт.
В соответствии с заключенными договорами 

по передаче электрической энергии
3 280

2

Средняя продолжительность прекращения 
передачи электрической энергии на точку 
поставки (llsaidi), в том числе 
дифференцированная по уровням напряжения, 
час.

Сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 
1 формы 8.3.1 ((£ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3.1) При
этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в 

столбце 27 равны 1

0,17980

2.1

Средняя продолжительность прекращения 
передачи электрической энергии на точку 
поставки (nsajdi)no уровню напряжения ВН, 
час.

Сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 17 формы 8.1, деленная на значение пункта 
1.1 формы 8.3.1 ((£ столбец 9 * столбец 17)/пункт 1.1 Формы 8.3.1)

При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", 
а в столбце 27 равны 1

0,00000

2.3

Средняя продолжительность прекращения 
передачи электрической энергии на точку 
поставки (П.-^) по уровню напряжения СН2, 
час.

Сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 19 формы 8.1, деленная на значение пункта 
1.3 формы 8.3.1 ((Е столбец 9 * столбец 19) / пункт 1.3 Формы 8.3.1)

При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", 
а в столбце 27 равны 1

0,32973

2.4

Средняя продолжительность прекращения 
передачи электрической энергии на точку 
поставки (nsaidi)no уровню напряжения НН , 
час.

Сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 20 формы 8.1, деленная на значение пункта 
1.4 формы 8.3.1 ((Естолбец 9 * столбец 20) / пункт 1.4 Формы 8.3.1)

При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", 
а в столбце 27 равны 1

0,16889

3

Средняя частота прекращений передачи 
электрической энергии на точку поставки 
(nsaifi), в том числе дифференцированная по 
уровням напряжения, шт.

Сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3.1 (Е 
столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3.1)

При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", 
а в столбце 27 равны 1

0,04499

3.1
Средняя частота прекращений передачи 
электрической энергии на точку поставки 
(nsaif,)no уровню напряжения ВН, шт.

Сумма по столбцу 17 Формы 8.1 и деленная назначение пункта 1.1 Формы 8.3.1 (£ 
столбец 17 Формы 8.1 / пункт 1.1 Формы 8.3.1)

При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", 
а в столбце 27 равны 1

0,00000

з.з
Средняя частота прекращений передачи 
электрической энергии на точку поставки 
(Hsaifjno уровню напряжения СН2, шт.

Сумма по столбцу 19 Формы 8.1 и деленная назначение пункта 1.3 Формы 8.3.1 (Е 
столбец 17 Формы 8.1 / пункт 1.3 Формы 8.3.1)

При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", 
а в столбце 27 равны 1

0,05019



№ 
п/п Наименование составляющей показателя Метод определения

3.4
Средняя частота прекращений передачи 
электрической энергии на точку поставки 
(nsaiii)no уровню напряжения НН, шт.

Сумма по столбцу 20 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1.4 Формы 8.3.1 (Е 
столбец 20 Формы 8.1 / пункт 1.4 Формы 8.3.1)

При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", 
а в столбце 27 равны 1

0,04482

4

Средняя продолжительность прекращения 
передачи электрической энергии при 
проведении ремонтных работ (ПмИ),в том 
числе дифференцированная по уровням 
напряжения, час.

Сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение 
пункта 1 Формы 8.3 ((Е столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3)

При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"

0,53410

4.1

Средняя продолжительность прекращения 
передачи электрической энергии при 
проведении ремонтных работ (ПиИ)по уровню 
напряжения ВН, час.

Сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 17 Формы 8.1, деленная на значение 
пункта 1.1 Формы 8.3 ((Е столбец 9 * столбец 17) / пункт 1.1 Формы 8.3) 

При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"

0,00000

4.3

Средняя продолжительность прекращения 
передачи электрической энергии при 
проведении ремонтных работ (Пящ)по уровню 
напряжения СН2, час.

Сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 19 Формы 8.1, деленная на значение 
пункта 1.3 Формы 8.3 ((Е столбец 9 * столбец 19) / пункт 1.3 Формы 8.3) 

При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"

0,44147

4.4

Средняя продолжительность прекращения 
передачи электрической энергии при 
проведении ремонтных работ (1 lsaidl)no уровню 
напряжения НН, час.

Сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 17 Формы 8.1, деленная на значение 
пункта 1.1 Формы 8.3 ((Естолбец9 * столбец 17)/пункт 1.1 Формы 8.3) 

При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"

0,54419

5

Средняя частота прекращений передачи 
электрической энергии при проведении 
ремонтных работ (Пиш),в том числе 
дифференцированная по уровням напряжения, 
шт.

Сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленнаяна значение пункта 1 Формы 8.3 (Е столбец 
13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3)

При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П”

0,12936

5.1

Средняя частота прекращений передачи 
электрической энергии при проведении 
ремонтных работ (Пм;я)по уровню напряжения 
ВН, шт.

Сумма по столбцу 17 Формы 8.1 и деленнаяна значение пункта 1.1 Формы 8.3 (Е 
столбец 17 Формы 8.1 / пункт 1.1 Формы 8.3)

При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"

0,00000

5.3

Средняя частота прекращений передачи 
электрической энергии при проведении 
ремонтных работ (Пи|Г|)по уровню напряжения 
СН2, шт.

Сумма по столбцу 19 Формы 8.1 и деленнаяна значение пункта 1.3 Формы 8.3 (Е 
столбец 19 Формы 8.1 / пункт 1.3 Формы 8.3)

При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"

0,12355

5.4

Средняя частота прекращений передачи 
электрической энергии при проведении 
ремонтных работ (П^г^по уровню напряжения 
НН, шт.

Сумма по столбцу 20 Формы 8.1 и деленнаяна значение пункта 1.4 Формы 8.3 (Е 
столбец 20 Формы 8.1 / пункт 1.4 Формы 8.3)

При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"

0,13049

Исполнительный директор
(по доверенности б/н от 01.01.2026 г.)

Е.М. Зотова



Приказ Минэнерго России от 29.11.2016 № 1256
(в ред. Приказа Минэнерго России от 14.06.2023 № 399)

Форма 3.2. Отчетные данные для расчета значения показателя качества 
исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения 

заявителей к сети, в период за 2025 год

______________ ООО "Трансэнерго"______________
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)

Показатель Число, шт.
1 2

Число договоров об осуществлении технологического 
присоединения заявителей к сети, исполненных в 
соответствующем расчетном периоде, по которым имеется 
подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, 
ШТ. (NcaTnp)

98

Число договоров об осуществлении технологического 
присоединения заявителей к сети, исполненных в 
соответствующем расчетном периоде, по которым имеется 
подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, 
по которым произошло нарушение установленных сроков 
технологического присоединения, шт. (Мнссдтпр)

0

Показатель качества исполнения договоров об осуществлении 
технологического присоединения заявителей к сети (Пнстпр)

^нс тар — -^сд тпр/(lj ^сдтар тар)
1

Исполнительный директор 
(по доверенности б/н от 01.01.2026 г.)

Е.М. Зотова



Приказ Минэнерго России от 29.11.2016 № 1256
(в ред. Приказа Минэнерго России от 14.06.2023 № 399)

Форма 3.3. Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения 
антимонопольного законодательства при технологическом присоединении 

заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период

2025 год
__________ ООО "Трансэнерго"__________

Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)

Показатель Значение
1 2

Число вступивших в законную силу решений 
антимонопольного органа и (или) суда об установлении 
нарушений сетевой организацией требований 
антимонопольного законодательства Российской Федерации в 
части оказания услуг по технологическому присоединению в 
соответствующем расчетном периоде, шт. (NH тпр)

Число, шт.

0
Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, 
поданных заявителями в соответствующий расчетный период, 
десятки шт. (N043Tnp)

Количество, 
десятки шт. 

(без округления) 
18

Показатель соблюдения антимонопольного законодательства 
при технологическом присоединении заявителей к 
электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр) 
Пнпа тпр = Ыочзтпр / тах(1, Ыочз тпр - Ын тпр)

1

Исполнительный директор
(по доверенности б/н от 01.01.2026 г.)

Е.М. Зотова



Приказ Минэнерго России от 29.11.2016 № 1256

(в ред. Приказа Минэнерго России от 14.06.2023 № 399)

Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг сетевой организации 
за 2025 год

________________________________________ООО "Трансэнерго"_______________________________________
Наименование сетевой организации

Показатель № формулы 
методических указаний Значение

Показатель средней продолжительности прекращений передачи 
электрической энергии (Пп) 1 —

Объем недоотпущенной электрической энергии (Пепе) 4 —

Показатель средней продолжительности прекращений передачи 
электрической энергии на точку поставки (nsaidi) по уровню напряжения 
СН2

2 0,77120

Показатель средней продолжительности прекращений передачи 
электрической энергии наточку поставки (nsaidi) по уровню напряжения 
НН

2 0,71308

Показатель средней частоты
прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (nsaifi) по 
уровню напряжения СН2

3 0,17375

Показатель средней частоты
прекращений передачи электрической энергии наточку поставки (Hsaifi) по 
уровню напряжения НН

3 0,17530

Показатель уровня качества осуществляемого технологического 
присоединения (Птпр) 7 или 12 1

Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг 
территориальными сетевыми организациями (Птсо) 11 1

Плановое значение показателя Пп, Пплп Глава IV(1) 
Методических указаний

0

Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр Глава IV (1) 
Методических указаний

1

Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо Глава IV (1) 
Методических указаний

—

Плановое значение показателя Hens, Пплепя
Глава IV (1) 

Методических указаний
—

Плановое значение показателя nsaidi, nnnsaidi по уровню напряжения 
СН2

Глава IV (2) 
Методических указаний

3,11588

Плановое значение показателя nsaidi, nnnsaidi по уровню напряжения 
НН

Глава IV (2) 
Методических указаний

0,08732

Плановое значение показателя nsaifi, Hnnsaifi по уровню напряжения 
СН2

Г лава IV (2) 
Методических указаний 0,72726

Плановое значение показателя nsaifi, nnnsaifi по уровню напряжения 
НН2

Глава IV (2) 
Методических указаний

0,04993

Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад
Г лава V 

Методических указаний 0,00000

Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых 
услуг, Кнад1

Глава V 
Методических указаний

0,00000

Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых 
услуг, Кнад2

Глава V 
Методических указаний

0,00000

Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач 
(организации по управлению единой национальной (общероссийской) 
электрической сетью)

Глава V 
Методических указаний

—

Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач! 
(для территориальной сетевой организации)

Глава V 
Методических указаний

0,00000

Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 
(для территориальной сетевой организации)

Глава V 
Методических указаний

0,00000

Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, КкачЗ 
(для территориальной сетевой организации)

Глава V 
Методических указаний

0,00000

Исполнительный директор
(по доверенности б/н от 01.01.2026 г.)

Е.М. Зотова



Приказ Минэнерго России от 29.11.2016 № 1256

(в ред. Приказа Минэнерго России от 14.06.2023 № 399)

Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества 
оказываемых услуг за

2025 год
____________________________________ООО "Трансэнерго"___________________________

Наименование сетевой организации

Е.М. Зотова

№ п/п Показатель № формулы 
методических указаний Значение

1 1. Оценка достижения показателя уровня 
надежности оказываемых услуг, Кнад п. 5

Для организации по управлению единой 
национальной (общероссийской) электрической 
сетью и территориальной сетевой организации

0

2 2. Оценка достижения показателя уровня 
надежности оказываемых услуг, Кнм1 п. 5 Для территориальной сетевой организации

0

3
3. Оценка достижения показателя уровня 
надежности оказываемых услуг, Кнад2 п. 5 Для территориальной сетевой организации 

0

4
4. Оценка достижения показателя уровня 
надежности оказываемых услуг, Кгач п. 5

Для организации по управлению единой 
национальной (общероссийской) электрической 
сетью и территориальной сетевой организации

0

5
5. Оценка достижения показателя уровня 
надежности оказываемых услуг, Ктч| п. 5 Для территориальной сетевой организации

0

6
6. Оценка достижения показателя уровня 
надежности оказываемых услуг, Кич2 п. 5 Для территориальной сетевой организации

0

7
7. Оценка достижения показателя уровня 
надежности оказываемых услуг, Ккач3 п. 5 Для сетевых организаций

0

8
8. Обобщенный показатель уровня надежности 
и качества оказываемых услуг, п. 5 0

Исполнительный директор
(по доверенности б/н от 01.01.2026 г.)


